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QF-02-SEDE
CIRCUITO — ILUMINAGAO (%) FORCA () CLIMATIZAGAO (btu) | POTENCIA| TENSAO |  GONDUTOR | DISJUNTOR| CORR. C.C. TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
1 x 71 x 9 [1 x 10[1 x 11| 850 |7.600] 10.270 | 34.300 [ 29.000 | 9.000 [10.000[12.000[18.000] W w {mm?) a MAX. (kA) DISJUNTOR R B T
AL, QFACUCEP-1 1530 | 3030 | W@ 100 18| TERMOMAGNETICO | 15.101,33 | 15.101.33 | 15.101.33
AL, QFACUCIP2 26327 | 38039 | 3#B5@5HTI0 100 18| TERMOMAGNETICO | 15.442,33 | 15.442.33 | 15.442.33
AL, QFAC-UCP.1 57.604 | 300-30 | 3#3535MTI0 100 18| TERMOMAGNETICO | 19.201,33 | 19.201,33 | 19.201.33 SI M BO LOG I A
AL, QFACUC4P2 6504 | 380-39 | 35(35RTI6 100 18 | TERMOMAGNETICO | 15.501,33 | 15.501,33 | 15.501,33
ALIM. QFAC-UC-5P.1 45.304 380 - 39 3#35(35p+T16 100 18 TERMOMAGNETICO 15.101,33 15.101,33 15.101,33
AL, QFACUCSP2 46327 | 380-39 | 34353516 100 18 | TERMOMAGNETICO | 1544233 | 15.442.33 | 1544233 o
)
SORAERIER ?gs'f;(l).TEhé(;:'llfNDADO (100%) TOTAL DEMANDADO: 2218;.:7207 380-30 ‘ 3#185(185)+T95 350 50 TERMOMAGNETICO | 95.790,00 | 96.640,00 | 95.790,00 = DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
OBS: 1) 05 CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADGS A BASE DE E.V.A. ’ ' ’ ,\",'LJ'IJ')( <, TERMOMAGNETICO
©
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QF-01-SEDE
- 2 » 2 |
SRCUITO —— ILUMINAGAO (i) FORGA (1 CLIMATIZAGAD (btu) | POTENCIA| TENSAO |  CONDUTOR  |DISJUNTOR| CORR C.C. TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES |1¢2 €/ 3#35(35)+T16mm’-1kv |1¢2 €/ 3#35(35)+T16mm’—1KV |
1% 71 % 91 x 10]1 x 11] 850 [7.600] 10.270 | 34.300 | 29.000 | 9.000 | 10.000] 12.000] 18.000] ¥ i\ (mm’) & MAX. (kA) DISJUNTOR R 5 T
ALIM. QFACUCPA 75077 | 30-30 | #5060)+125 150 % | TERMOMAGNETICO | 25.02567 | 25.025,67 | 25.025,67
AL, QFACUCTP.2 75000 | 380-30 | #5001 150 25 | TERMOMAGNETICO | 25.000,00 | 25.000.00 | 25.000,00
ALM. QFACUC2P 1 45127 | 300-30 | 3#35(35)+TI6 00 18 | TERMOMAGNETICO | 15.04233 | 15.042,33 | 15.042.33 e
ALIM. QFAC-UC2P.2 44527 | 300-30 |  3#35(36)+TI6 100 18 | TERMOMAGNETICC | 14.84233 | 14.842,33 | 14.842.33 QFAC-UC-9P. 1 QF-04-SEDE [l F— QFAC-UC-9P.2 n
SOMA VERTICAL DAS POTENGIAS 280,731 =
TOTAL DEMANDADO {100%) TOTAL DEMANDADO: | 179.798 | 380 - 3@ | 3#150(150)+T95 | 300 50 | TERMOMAGNETICO | 79.910,33 | 80.760,33 | 79.910,33
OBS: 1) 05 CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE EV.A. | —
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QFAC-UC-TE-I
CIRCUITO — ILUMINAGAO () FORCA (1) CLIMATIZACAO (btu) | POTENCIA| TENSAO CONDUTOR | DISJUNTOR] CORR. C.C. TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES |14' ¢/ 3#155(155)”95’"’“"““’{
1x 7 [1x 91 x 10]1 x 11] 850 |7.600] 10.270 | 34.300 | 29.000 | 9.000 | 10.000[12.000 18.000] ¥ v {mm?) A MAX. (k) DISJUNTOR R 5 T
uc1 UNIDADE GONDENSADORA 01 1 10.270 380- 3@ 3#10(10+T10 40 3 TERMOMAGNETICO 342333 342333 342333
uc2 UNIDADE CONDENSADORA 02 1 34300 | 380-38 | 385351 T16 100 18 | TERMOMAGNETICO | 1143333 | 11.433.33 | 1143333 -
AL, QFACUE-TE o1d | 38039 TS 1 3 TERMOMAGNETICO | 304,67 304,67 304,67 O o
AL, QFACUE-1P1 2187 | 380-3@ AATA 1 3 TERMOMAGNETICO | 729,00 729.00 729,00
R1 RESERVA
R2 RESERVA
:8:: Eggqggt gg: F!gETr;iJCIAS 10;70 34;00 47.671 | " 2 ” 2 |
102" C/ 3#35(35)+T16mm™—1KV [192" ¢/ 3§35(35)+T16mm*-1KV ]
TOTAL DEMANDADO {100%) TOTAL:| 35753 |380-3@ | 3450(50)+T25 125 25 | TERMOMAGNETICO | 15.890,33 | 16.740,33 | 15.890,33
OBS: 1) 05 CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAQ HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.
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ANEXO I
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QF-04-SEDE
CIRCUITO UTLIZAGAO ILUMINACAO (W) FORCA (W) CLIMATIZAGAO (btw) | POTENCIA | TENSAOD CONDUTOR  [DISJUNTOR| CORR. C.C. TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
1x 71 x 91 x 10[1 x 11| 850 [7.600[ 10.270 | 34.300 | 29.000 | 9.000 [10.000[12.000[3.000 W) (mm?) A MAX. (kA) DISJUNTOR R B T
ALIM. QFAC-UC-9P.1 46.850 380 - 39 3#35(35)+T16 100 18 TERMOMAGNE'TICO 15.616,67 15.616,67 15.616,67
AL QFAC-UG-9P 2 23150 | 380-38 | 3#B(EENTI6 100 18 TERMOMAGNETICO | 14383,33 | 14.383,33 | 1438333
AL, QFACUC-10P1 65.377 | 380-39 | 3#BEETI6 125 ] TERMOMAGNETICO | 21.792,33 | 21.792,33 | 21.79233
ALIM. QFAC-UC-10P.2 51.000 380-3@ 3#35(35+T16 100 18 TERMOMAGNETICO 17.000,00 17.000,00 17.000,00
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 208317
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL DEMANDADO:| 154.781 | 380 - 3@ | 3#95(95)+T50 250 25 TERMOMAGNETICO | 68.792,33 | 69.642,33 | 68.792,33
0OBS: 1) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.
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QF-03-SEDE
CIRCUITO UTILZAGHO ILUMINAGAO () FORGA () CLIMATIZAGRO (btw) | POTENGIA | TENSAO CONDUTOR  [DISUUNTOR| CORR. C.C. TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
1x 7|1 x 91 x 10]1 x 11| 850 | 7.600] 10.270 | 34.300 | 29.000 | 9.000 | 10.000]12.000[13.000] ) (mm) & MAX. (i) DISJUNTOR R 5 T
ALIM. QFACUG6P1 5304 | 380-30 | 3#3(35)+T16 100 8 TERMOMAGNETICO | 15.101,33 | 15.101,33 | 15.101.33
ALIM. QFAC-UC-6P.2 46327 | 380-3@ | 3#35(35)+T16 100 18 TERMOMAGNETICO | 15.442,33 | 15.442,33 | 15.442.33
ALIM. QFACUG TP 5300 | 38030 | 3#3(3)+T16 10 8 TERMOMAGNETICO | 15.101,33 | 15.101,33 | 15.101.33
AL, QFACUG7P.2 %.327 | 380-3@ | 3#GH(35)+T16 100 18 TERMOMAGNETICO | 162,33 | 1544233 | 1644233
ALIM. QFACUC8P1 35427 | 380-3@ | 3#%B(36)TI6 100 18 TERMOMAGNETICO | 15.142,33 | 15.142,33 | 15.142,33
ALIH, QFAC-UC6P.2 777 | 30-30 | 3#eH(3)+TI6 100 18 TERMOMAGNETICO | 14.025,67 | 1492567 | 14.92567
273.466
SOMA VERTIGAL DAS POTENCIAS
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL DEMANDADOQ:| 205.099 | 380 - 3@ | 3#185(185)4T95 350 50 TERMOMAGNETICO | 91.155,33 | 92.005,33 | 91.155,33
0BS: 1) 05 GABOS ALIMENTADORES DEVERAQ SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.VA.
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QFAC-UC-TE-Il
CIRCUITO uTLIZAGHO ILUMINAGAO (W) FORCA (W) CLIMATIZACAO (btu) | POTENCIA | TENSAO CONDUTOR | DISJUNTOR| CORR. C.C. TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
1x 7[1x 91 x 10]1 x 11] 850 | 15.190 | 23.430 | 23.880 | 28.300 | 9.000 [10.000]12.000] 18.000] ¥ v (mm?) " MAX. (k) DISJUNTOR R 5 T
uc1 UNIDADE CONDENSADORA 01 1 15.190 380 -39 3#25(250T16 0 3 TERMOMAGNETICO 5.063,33 5.063,33 5.063,33
Uc 2 UNIDADE CONDENSADCRA 02 1 28300 | 380-39 | 3425116 80 18 TERMOMAGNETICO | 943333 | 943333 | 943333
uc 3 UNIDADE CONDENSADORA 03 1 23430 | 380-38 | 3%25250TT6 70 3 TERMOMAGNETICO | 7.810,00 | 7.810,00 | 7.810,00
uc 4 UNIDADE CONDENSADCRA 04 1 28300 | 380-3@ |  3%25(251T16 80 3 TERMOMAGNETICO | 9.43333 | 943333 | 9.433.33
ucs UNIDADE CONDENSADORA 05 1 23880 | 380-39 | 342525116 70 3 TERMOMAGNETICO | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00
ALIM. QFAC-UE-TE-II 1.132 380 -39 3#2,5(2,50 72,5 16 3 TERMOMAGNETICO 377,33 377,33 377,33
ALIM. QFACUEAPI 2917 | 380-38 | 3#25@.50125 1% 3 TERMOMAGNETICO | 972.33 07233 7233
AL, QFAGUE-2P-I 3149 | 380-38 | 3#252.5#125 16 3 TERMOMAGNETICO | 1.049.67 | 1.049.67 | 1.049.67
R1 RESERVA
R2 RESERVA
SOMA VERTICAL DOS TTENS 1 1 1 2 126268
SOMA VERTIGAL DAS POTENCIAS 15190 | 23430 | 23880 | 56600 '
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL:| 94724 |380-3@ | 3#95(95)+T50 200 25 TERMOMAGNETICO | 42.099,33 | 42.949,33 | 42.099,33
0BS: 1} 05 CABOS ALMENTADORES DEVERAO SER NAQ HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.
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ANEXO II
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REV. DESCRIGAO RESPONSAVEL DATA
QR CODE
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PROJETO CLIENTE
PROJETO ELETRICO — PREDIO SEDE JUST. FEDERAL
ENDEREGO CIDADE / UF CONTRATO
AVENIDA RECIFE, N° 6250 — JIQUIA — RECIFE — PE RECIFE / PE -
. ESQ. VERT. ELETRICO — ALIMENTADORES |
~ DIAGRAMA FL—002,/016
5 QUADRO DE CARGA
DESENHO EMISSAO INICIAL ESCALA DISCIPLINA ETAPA REVISAO
EDNARDO SET/2024 1/50 DISCIPLINA PE RO
RESP. TECNICO ENG. ELETRICISTA NOME DO ARQUIVO:

MAYRTHON P. C. JONIOR  RNP:

060191712-0
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Aldeota Fortaleza / CE — CEP: 60.150—161
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